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รายละเอียดประกอบแบบ 1.  เงื่อนไขทั่วไป 1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นของใหม่ อยู่ในสภาพดี และเป็นแบบล่าสุด ต้องทำ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นของใหม่ อยู่ในสภาพดี และเป็นแบบล่าสุด ต้องทำ ตามมาตรฐาน มอก. เป็นขั้นต่ำสุด    หรือกำหนดเพิ่มเติมโดยผู้ออกแบบ 1.3 ผู้รับจ้างต้องปฎิบัติงานตามแบบและรายการจนงานเสร็จครบถ้วนเรียบร้อย ผู้รับจ้างต้องปฎิบัติงานตามแบบและรายการจนงานเสร็จครบถ้วนเรียบร้อย รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องทำ เพื่อให้งานทั้งหมดแล้วเสร็จลุล่วง สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องติดตั้งตามกฏของการไฟฟ้าท้องถิ่น   และตามมาตรฐานต่างๆ  เพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้า 1.4  ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบทำงาน(Shop Drawing) เพื่อแสดงรายเอียดและวิธี ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบทำงาน(Shop Drawing) เพื่อแสดงรายเอียดและวิธี การทำงาน   ทั้งนี้ให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณาว่าสมควร จัดทำตรงส่วนใดบ้าง 1.5  ตู้แผงสวิทซ์ ตู้แผงโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆ ต้องจัดทำแผ่นป้ายชื่อพลาสติก ตู้แผงสวิทซ์ ตู้แผงโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆ ต้องจัดทำแผ่นป้ายชื่อพลาสติก แกะตัวอักษรเป็นชื่ออุปกรณ์หรือเป็นข้อความอื่นๆ    ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 1.6  ผู้รับจ้างต้องรับประกันวัสดุ อุปกรณ์และการติดตั้ง ที่เนื่องมาจากการเสื่อม ผู้รับจ้างต้องรับประกันวัสดุ อุปกรณ์และการติดตั้ง ที่เนื่องมาจากการเสื่อม คุณภาพ การไม่ได้มาตรฐาน การจัดหาไม่ตรงตามข้อกำหนดการติดตั้งและ การทำงานที่ไม่ได้คุณภาพโดยต้องรับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี  นับแต่ วันที่มีการรับมอบงาน หรือวันที่ผู้ว่าจ้างเริ่มใช้งาน  โดยถือวันที่ถึงกำหนด ก่อนเป็นเกณฑ์ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขงานโดยทันที  หลังจาก ได้รับการแจ้งข้อบกพร่องของงานจากผู้ว่าจ้าง 1.7 ให้ผู้รับจ้างขออนุมัติวัสดุและผลิตภัณฑ์แก่ผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง ให้ผู้รับจ้างขออนุมัติวัสดุและผลิตภัณฑ์แก่ผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง 1.8 หากรูปแบบและ/หรือรายการประกอบแบบ รวมถึงบัญชีแสดงปริมาณวัสดุแรงงานมี หากรูปแบบและ/หรือรายการประกอบแบบ รวมถึงบัญชีแสดงปริมาณวัสดุแรงงานมี ข้อขัดแย้งกัน การตีความในข้อขัดแย้งใดๆจะตีความไปในแนวทางที่วัสดุ และ/หรืออุปกรณ์มีคุณภาพดีกว่า และ/หรือจำนวนครบถ้วนกว่า ตามข้อวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้างเป็นข้อยุติ 2.  การปฏิบัติงาน 2.1  ระบบสีของสายไฟฟ้า      สายไฟฟ้าและบัสบาร์แต่ละเส้นต้องมีสีต่างกัน ระบบสีของสายไฟฟ้า      สายไฟฟ้าและบัสบาร์แต่ละเส้นต้องมีสีต่างกัน สีฉนวนของสายไฟฟ้า ให้ใช้ตาม มอก.11-2553 ดังนี้ - สายสีน้ำตาล             สายเฟส 1 (A) สายเฟส 1 (A) - สายสีดำ                  สายเฟส 2 (B) สายเฟส 2 (B) - สายสีเทา                 สายเฟส 3 (C) สายเฟส 3 (C) - สายสีฟ้า                 สาย Neutral สาย Neutral - สายสีเขียวแถบเหลือง       สายดิน สายดิน       สายไฟขนาดเล็กให้ใช้สีตาม สายไฟขนาดเล็กให้ใช้สีตาม       กำหนด  สายไฟขนาดใหญ่ซึ่งมีสีเดียว ให้ใช้ปลอกสีหุ้มสายทุกจุดบริเวณที่มี กำหนด  สายไฟขนาดใหญ่ซึ่งมีสีเดียว ให้ใช้ปลอกสีหุ้มสายทุกจุดบริเวณที่มี       การต่อเข้าอุปกรณ์ และทุกจุดที่ต่อเชื่อมเข้าบัสบาร์ การต่อเข้าอุปกรณ์ และทุกจุดที่ต่อเชื่อมเข้าบัสบาร์ 2.2  การเดินสายในท่อร้อยสาย        ถ้าแบบกำหนดให้ร้อยสายในท่อ ให้ใช้ท่อ การเดินสายในท่อร้อยสาย        ถ้าแบบกำหนดให้ร้อยสายในท่อ ให้ใช้ท่อ       ร้อยสายชนิดเหล็กอาบสังกะสีชนิดบาง (EMT) ชนิดหนาปานกลาง (IMC) หรือ ร้อยสายชนิดเหล็กอาบสังกะสีชนิดบาง (EMT) ชนิดหนาปานกลาง (IMC) หรือ       ชนิดหนา (RSC)   การวางแนวท่อต้องทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลายท่อ ชนิดหนา (RSC)   การวางแนวท่อต้องทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลายท่อ       ทำการลบคม (Reamer)  จุดแยกสาย เต้ารับ หรือสวิทซ์ ต้องจัดทำในกล่อง ทำการลบคม (Reamer)  จุดแยกสาย เต้ารับ หรือสวิทซ์ ต้องจัดทำในกล่อง       ต่อสาย กล่องต่อสายสำหรับเต้ารับและสวิทซ์ต้องใช้ Handy หรือSquare Box ต่อสาย กล่องต่อสายสำหรับเต้ารับและสวิทซ์ต้องใช้ Handy หรือSquare Box       ขนิดลึก ปลายท่อต้องใส่ Bushing เพื่อป้องกันการบาดสาย   ต้องยึดท่อด้วย ขนิดลึก ปลายท่อต้องใส่ Bushing เพื่อป้องกันการบาดสาย   ต้องยึดท่อด้วย       แคล้มประกับชุบสังกะสีทุกระยะ 1.50 ม. การงอท่อต้องมีความโค้งไม่น้อยกว่า แคล้มประกับชุบสังกะสีทุกระยะ 1.50 ม. การงอท่อต้องมีความโค้งไม่น้อยกว่า       6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ  ทุกช่วงการโค้ง 180 องศา ต้องมี Pull Box 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ  ทุกช่วงการโค้ง 180 องศา ต้องมี Pull Box 2.3  การต่อสายไฟฟ้า     การต่อสายไฟฟ้าต้องทำในกล่องต่อสายหรือบ่อพักสาย การต่อสายไฟฟ้า     การต่อสายไฟฟ้าต้องทำในกล่องต่อสายหรือบ่อพักสาย       เท่านั้น  ห้ามตัดต่อสายในท่อร้อยสาย  ในกล่องสวิทซ์และเต้ารับ สายไฟฟ้า เท่านั้น  ห้ามตัดต่อสายในท่อร้อยสาย  ในกล่องสวิทซ์และเต้ารับ สายไฟฟ้า       ขนาดไม่เกิน 10 ตร.มม.  ให้ต่อสายโดยหัวต่อชนิดเกลียวลวด   (Wire Nut)  ขนาดไม่เกิน 10 ตร.มม.  ให้ต่อสายโดยหัวต่อชนิดเกลียวลวด   (Wire Nut)        สายที่โตกว่าให้ใช้หัวต่อชนิดเครื่องมือกลอัด     หัวต่อเข้าอุปกรณ์ต้องใช้หาง สายที่โตกว่าให้ใช้หัวต่อชนิดเครื่องมือกลอัด     หัวต่อเข้าอุปกรณ์ต้องใช้หาง       ปลาชนิดใช้เครื่องมือกลอัด หัวต่อที่ไม่มีฉนวนต้องพันทับด้วยเทปพันสาย ปลาชนิดใช้เครื่องมือกลอัด หัวต่อที่ไม่มีฉนวนต้องพันทับด้วยเทปพันสาย       อย่างน้อย 3 ชั้น  หัวต่อสำหรับสายใต้ดินหรือบริเวณที่เปียกชื้น ต้องใช้หัวต่อ อย่างน้อย 3 ชั้น  หัวต่อสำหรับสายใต้ดินหรือบริเวณที่เปียกชื้น ต้องใช้หัวต่อ       ชนิดหุ้มกันน้ำด้วยสารอิพ๊อกซี่. ชนิดหุ้มกันน้ำด้วยสารอิพ๊อกซี่. 2.4  แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย (Load Center) การติดตั้งแบบลอยบนผนังต้องมีกล่อง แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย (Load Center) การติดตั้งแบบลอยบนผนังต้องมีกล่อง หรือรางโลหะครอบท่อซึ่งต่อเข้าแผงจ่ายไฟฟ้า  2.5  สวิทซ์ไฟฟ้าติดตั้งสูงจากพื้น 1200 มม. (ระดับกึ่งกลาง)  สวิทซ์ติดฝังเรียบกับ สวิทซ์ไฟฟ้าติดตั้งสูงจากพื้น 1200 มม. (ระดับกึ่งกลาง)  สวิทซ์ติดฝังเรียบกับ       ผนัง (Flush Type)  เต้ารับไฟฟ้าติดตั้งสูงจากพื้น 300 มม. (ระดับกึ่งกลาง) ผนัง (Flush Type)  เต้ารับไฟฟ้าติดตั้งสูงจากพื้น 300 มม. (ระดับกึ่งกลาง)       เต้ารับติดฝังเรียบกับผนัง (Flush Type) ยกเว้นที่กำหนดเป็นอย่างอื่น เต้ารับติดฝังเรียบกับผนัง (Flush Type) ยกเว้นที่กำหนดเป็นอย่างอื่น 
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3.  วัสดุและอุปกรณ์
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      3.1   สายไฟฟ้า ให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 750 โวลต์
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      อุณภูมิฉนวน 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก.11 รับรองโดย สมอ. สายต่อเข้า

AutoCAD SHX Text
      สวิทซ์และดวงโคมต้องใช้สายขนาดไม่ต่ำกว่า 2.5 ตร.มม  สายที่ต่อเข้าเต้ารับ
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      ต้องใช้สายขนาดไม่เล็กกว่า 4 ตร.มม.    ดวงโคมที่มีความร้อนสูงต้องใช้สาย
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      ชนิดอ่อนแบบทนความร้อนได้สูง สายที่ร้อยท่อฝังพื้นภายนอกอาคารหรือฝังใต้ดินต้องใช้สาย

AutoCAD SHX Text
ชนิดที่มีเปลือกนอก
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ฉนวนสองชั้น
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 เช่นสายชนิด NYY
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%%Uรายการตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน
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PANASONIC, BTICINO, SCHNIDER
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SWITCH & OUTLET
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LOW VOLTAGE CIRCUIT BREAKER
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SCHNIDER, ABB, SIEMENS
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PHILIPS, EVE, PANASONIC, L&E
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LUMINAIRE LAMP
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CLIPSAL, PANASONIC, PAT
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CONDUIT
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THAI YAZAKI, PHELPS DODGE,  BANGKOK CABLE ,ERW
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HIGH & LOW VOLTAGF CABLE
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MITSUBISHI, CARRIER, DAIKIN
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BOARD & MINIATURE CB
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AIRCONDITION
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SCHNIDER, ABB, SIEMENS
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หมายเหตุ : - ผลิตภัณฑ์ที่อนุมัติให้ใช้ ต้องเป็นไป
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ตามตารางมาตรฐานวัสดุซึ่งกำหนดไว้ในแบบ
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หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุนสมบัติไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ที่ระบุในแบบ
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- สิ่งใดได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวข้องกับงานของผู้รับจ้าง จะต้องซ่อมแซมหรือทำให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
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สาย UTP CAT6 600 MHz   UTP CAT6 600 MHz   1.1 สายทองแดงตีเกลียวมีคุณสมบัติดังนี้ สายทองแดงตีเกลียวมีคุณสมบัติดังนี้ 1.1.1 สายสัญญาณต้องเป็นสายทองแดงแบบตีเกลียวUTP สายสัญญาณต้องเป็นสายทองแดงแบบตีเกลียวUTP UTP CAT 6 ชนิดภายในอาคาร  ชนิดภายในอาคาร  1.1.2 เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียวUTP Category 6 เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียวUTP Category 6 UTP Category 6 (Unshielded Twisted Pair) ที่มีคุณสมบัติตามที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2002 , ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2002 , EN-50173-1, ASTM D4566-98, ICEA S-102-700 Category 6, NEMA WC 66 เป็นอย่างน้อย  เป็นอย่างน้อย  1.1.3 สามารถรองรับการใช้งาน10GBASE-T(55m), 1000 สามารถรองรับการใช้งาน10GBASE-T(55m), 1000 10GBASE-T(55m), 1000 BASE-T,100 BASE-TX,622Mbps,  1.2Gbps ATM, 4/16 Mbps Token Ring, POE, ISDN, VoIP, Analog & Digital Voice, Digital & Analog Video เป็นเป็นอย่างน้อย 1.2 สามารถรองรับการทดสอบได้600 MHz และมีคุณสมบัติสามารถรองรับการทดสอบได้600 MHz และมีคุณสมบัติ600 MHz และมีคุณสมบัติและมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าดังนี้  1.2.1 มีค่า Insertion Loss(max) ไม่เกิน32.0 dB ที่250 มีค่า Insertion Loss(max) ไม่เกิน32.0 dB ที่250 Insertion Loss(max) ไม่เกิน32.0 dB ที่250 ไม่เกิน32.0 dB ที่250 32.0 dB ที่250 ที่250 250 MHz, ไม่เกิน54.5dB ที่600 MHz  ไม่เกิน54.5dB ที่600 MHz  54.5dB ที่600 MHz  ที่600 MHz  600 MHz  1.2.2 มีค่า NEXT(nom) ไม่น้อยกว่า45.9 dB ที่250 MHz, มีค่า NEXT(nom) ไม่น้อยกว่า45.9 dB ที่250 MHz, NEXT(nom) ไม่น้อยกว่า45.9 dB ที่250 MHz, ไม่น้อยกว่า45.9 dB ที่250 MHz, 45.9 dB ที่250 MHz, ที่250 MHz, 250 MHz, ไม่น้อยกว่า39.5dB ที่600 MHz  39.5dB ที่600 MHz  ที่600 MHz  600 MHz  1.2.3 มีค่า PSNEXT(nom) ไม่น้อยกว่า45.2 dB ที่250 มีค่า PSNEXT(nom) ไม่น้อยกว่า45.2 dB ที่250 PSNEXT(nom) ไม่น้อยกว่า45.2 dB ที่250 ไม่น้อยกว่า45.2 dB ที่250 45.2 dB ที่250 ที่250 250 MHz, ไม่น้อยกว่า 36.5dB ที่600 MHz  ไม่น้อยกว่า 36.5dB ที่600 MHz  36.5dB ที่600 MHz  ที่600 MHz  600 MHz  1.2.4 มีค่า ELFEXT(nom) ไม่น้อยกว่า24.2 dB ที่250 มีค่า ELFEXT(nom) ไม่น้อยกว่า24.2 dB ที่250 ELFEXT(nom) ไม่น้อยกว่า24.2 dB ที่250 ไม่น้อยกว่า24.2 dB ที่250 24.2 dB ที่250 ที่250 250 MHz, ไม่น้อยกว่า 15.0dB ที่600 MHz  ไม่น้อยกว่า 15.0dB ที่600 MHz  15.0dB ที่600 MHz  ที่600 MHz  600 MHz  1.2.5 มีค่า RL(nom) ไม่น้อยกว่า25.3 dB ที่250 MHz, มีค่า RL(nom) ไม่น้อยกว่า25.3 dB ที่250 MHz, RL(nom) ไม่น้อยกว่า25.3 dB ที่250 MHz, ไม่น้อยกว่า25.3 dB ที่250 MHz, 25.3 dB ที่250 MHz, ที่250 MHz, 250 MHz, ไม่น้อยกว่า22.7dB ที่600 MHz  22.7dB ที่600 MHz  ที่600 MHz  600 MHz      1.2.6 มีค่า Impedance เท่ากับ100 ±5 Ohms, 1MHz 1.2.6 มีค่า Impedance เท่ากับ100 ±5 Ohms, 1MHz มีค่า Impedance เท่ากับ100 ±5 Ohms, 1MHz Impedance เท่ากับ100 ±5 Ohms, 1MHz เท่ากับ100 ±5 Ohms, 1MHz 100 ±5 Ohms, 1MHz ถึง 600 MHz  600 MHz  1.2.7 มีค่า Mutual capacitance เท่ากับ5.6 nF max./100 มีค่า Mutual capacitance เท่ากับ5.6 nF max./100 Mutual capacitance เท่ากับ5.6 nF max./100 เท่ากับ5.6 nF max./100 5.6 nF max./100 m.  1.2.8 มีค่า DC Resistance เท่ากับ66.58 Ohm มีค่า DC Resistance เท่ากับ66.58 Ohm DC Resistance เท่ากับ66.58 Ohm เท่ากับ66.58 Ohm 66.58 Ohm Max./1000m.  1.2.9 มีค่า DC Resistance, Unbalance เท่ากับ5% Max.  มีค่า DC Resistance, Unbalance เท่ากับ5% Max.  DC Resistance, Unbalance เท่ากับ5% Max.  เท่ากับ5% Max.  5% Max.  1.2.10 มีค่า Dielectric Strength เท่ากับ1kV/min  มีค่า Dielectric Strength เท่ากับ1kV/min  Dielectric Strength เท่ากับ1kV/min  เท่ากับ1kV/min  1kV/min  1.2.11 มีค่า Propagation delay เท่ากับ536 ns/100 m. มีค่า Propagation delay เท่ากับ536 ns/100 m. Propagation delay เท่ากับ536 ns/100 m. เท่ากับ536 ns/100 m. 536 ns/100 m. max. ที่ความถี่600 MHz  ที่ความถี่600 MHz  600 MHz  1.2.12 มีค่า Delay Skew เท่ากับ30 ns. Max และNVP มีค่า Delay Skew เท่ากับ30 ns. Max และNVP Delay Skew เท่ากับ30 ns. Max และNVP เท่ากับ30 ns. Max และNVP 30 ns. Max และNVP และNVP NVP เท่ากับ69%  69%  1.3  สายเป็นชนิด CMR ตามมาตรฐานUL 1666, IEC สายเป็นชนิด CMR ตามมาตรฐานUL 1666, IEC CMR ตามมาตรฐานUL 1666, IEC ตามมาตรฐานUL 1666, IEC UL 1666, IEC 60332-1-2 1.4 ผ่านการรับรอง UL Listed File No. E197771, RoHS,3P   ผ่านการรับรอง UL Listed File No. E197771, RoHS,3P   UL Listed File No. E197771, RoHS,3P   1.5 มีตัวนำเป็นทองแดง (Solid Bare Copper) ขนาด 23 มีตัวนำเป็นทองแดง (Solid Bare Copper) ขนาด 23 (Solid Bare Copper) ขนาด 23 ขนาด 23 23 AWG  1.6  มีฉนวนหุ้มทองแดงทำจาก HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมีฉนวนหุ้มทองแดงทำจาก HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางHDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า0.99 mm.  0.99 mm.  1.7 มี Filler Slot ทาจาก FRPE อยู่ตรงกลางโครงสร้างสาย  มี Filler Slot ทาจาก FRPE อยู่ตรงกลางโครงสร้างสาย  Filler Slot ทาจาก FRPE อยู่ตรงกลางโครงสร้างสาย  ทาจาก FRPE อยู่ตรงกลางโครงสร้างสาย  FRPE อยู่ตรงกลางโครงสร้างสาย  อยู่ตรงกลางโครงสร้างสาย  1.8  มี Ripcord เพื่อช่วยให้ง่ายในการปอกสาย  มี Ripcord เพื่อช่วยให้ง่ายในการปอกสาย  Ripcord เพื่อช่วยให้ง่ายในการปอกสาย  เพื่อช่วยให้ง่ายในการปอกสาย  1.9 มี Jacket เป็น Lead Free, FR PVC สีขาว  มี Jacket เป็น Lead Free, FR PVC สีขาว  Jacket เป็น Lead Free, FR PVC สีขาว  เป็น Lead Free, FR PVC สีขาว  Lead Free, FR PVC สีขาว  สีขาว  1.10  สามารถโค้งงอได้ 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางสายและสามารถโค้งงอได้ 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางสายและ4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางสายและเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางสายและรับแรงดึง 110 N(25lbf) 110 N(25lbf) 1.11 ÁÕµÑÇá·¹¨ÓË¹èÒÂã¹»ÃÐà·Èä·Â ÁÕµÑÇá·¹¨ÓË¹èÒÂã¹»ÃÐà·Èä·Â 
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (L2 PoE Switch) ขนาด 24 พอร์ต (L2 PoE Switch) ขนาด 24 พอร์ต ขนาด 24 พอร์ต 24 พอร์ต พอร์ต มีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีพอร์ตแบบ 10/100/1000 BASE-T จำนวน 24 พอร์ต  มีพอร์ตแบบ 10/100/1000 BASE-T จำนวน 24 พอร์ต  และมีพอร์ตแบบ SFP 100/1000 Mbps จำนวน 2 พอร์ต 2. รองรับการจ่ายไฟ PoE ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af PoE  รองรับการจ่ายไฟ PoE ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af PoE  และ IEEE 802.3at PoE Plus ได้ไม่น้อยกว่า 170 Watts 3. มี Switching Capability ไม่น้อยกว่า 100 Gbps  มี Switching Capability ไม่น้อยกว่า 100 Gbps  และมี Forwarding rate ไม่น้อยกว่า 74 Mpps 4. สามารถรองรับ MAC Address ไม่น้อยกว่า 8K สามารถรองรับ MAC Address ไม่น้อยกว่า 8K 5. สามารรองรับการทำ VLAN ได้อย่างน้อยดังนี้ สามารรองรับการทำ VLAN ได้อย่างน้อยดังนี้ 5.1. IEEE 802.1Q VLAN tagging IEEE 802.1Q VLAN tagging 5.2. Port-Based VLAN Port-Based VLAN 5.3. Guest VLAN Guest VLAN 5.4. Voice VLAN Voice VLAN 6. สามารถรองรับระบบความปลอดภัยได้อย่างน้อยดังนี้ สามารถรองรับระบบความปลอดภัยได้อย่างน้อยดังนี้ 6.1. IEEE 802.1x, Port security IEEE 802.1x, Port security 6.2. Layer 2 MAC filtering, Static MAC forwarding Layer 2 MAC filtering, Static MAC forwarding 6.3. CPU defense engine, DoS prevention CPU defense engine, DoS prevention 6.4. Loop Protection, Storm Control Loop Protection, Storm Control 7. สามารถรองรับการทำ Multicast แบบ IGMP snooping v1/v2/v3 สามารถรองรับการทำ Multicast แบบ IGMP snooping v1/v2/v3 ได้ 8. รองรับการสำรองข้อมูลแบบ Dual configuration files และ Dual รองรับการสำรองข้อมูลแบบ Dual configuration files และ Dual images ได้ 9. สามารถรองรับการทำงานที่อุณหภูมิ 0 - 50 องศาเซลเซียส  สามารถรองรับการทำงานที่อุณหภูมิ 0 - 50 องศาเซลเซียส  10.  ÁÕµÑÇá·¹¨ÓË¹èÒÂã¹»ÃÐà·Èä·Â ÁÕµÑÇá·¹¨ÓË¹èÒÂã¹»ÃÐà·Èä·Â
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วัสดุ
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อุปกรณ์
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      3.2   ท่อร้อยสายโลหะใช้ชนิดท่อเหล็กอาบสังกะสี    ชนิดและการใช้งาน   กำหนด
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            ให้เป็นไปตามข้อ 2.2       ผลิตภัณฑ์ที่อนุมัติให้ใช้   ต้องเป็นไปตามตาราง
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            มาตรฐานวัสดุซึ่งกำหนดไว้ในแบบหรือคุณสมบัติเทียบเท่า
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      3.3   ขนาดกล่องต่อสายต้องเลือกขนาดมาตรฐานตาม NEMA หรือ DIN   กล่องต่อ
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            สายที่ใช้กับท่อโลหะต้องเป็นชนิดเหล็กชุบสังกะสี   หรือเหล็กชุบสี  หากท่อร้อย
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            สายเป็นชนิดอโลหะ  กล่องต่อสายต้องเป็นชนิดพีวีซีหรือเอบีเอส  กล่องต่อสาย
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            ซึ่งใช้งานภายนอกอาคาร  ต้องเป็นชนิดกันน้ำ  มีความแข็งแรงเพียงพอ และ
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            ทนทานต่อสภาพแวดล้อม
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      3.4   ฝาครอบสวิทซ์และเต้ารับ     กำหนดให้ใช้ชนิดฝาครอบแบบพลาสติกผิวเรียบ
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             ฝาครอบต้องใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันกับอุปกรณ์สวิทซ์และเต้ารับ      การติดตั้ง
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           ในที่เปียกชื้นต้องใช้ฝาครอบชนิดป้องกันน้ำ
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      3.5   เซอร์กิตเบรคเกอร์ให้เป็นไปตาม IEC 60947-2 หรือ IEC 60898
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4.  กฏและมาตรฐานซึ่งใช้ในการปฏิบัติงาน
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      4.1  ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานขั้นต่ำตามกฏและมาตรฐานต่างๆ ฉบับล่าสุด ดังนี้
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            - วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท)
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            - มาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน)
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            - มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ)
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            - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ)
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            - International Electromechanical Commission (IEC)
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            - National Electric Code (NE Code)
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            - มาตรฐานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท)
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5.  รายการเครื่องปรับอากาศ
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      5.1   ให้ผู้รับจ้างทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ ตามมาตรฐาน วสท. 
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รายละเอียดตามรูปแบบรายการเครื่องปรับอากาศได้รับ มอก. เช่น ผลิตภัณฑ์
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            -Mitsubishi
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            -Carrier
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